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การศึกษา ผลการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันฟ้าผ่า เสาสามเหลีย่มวิทยุ
คมนาคมโดยวิธีการเจาะกราวนด์ลึก 30 เมตร เพื่อป้องกันความเสยีหาย 

ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
An Investigation of increased Efficiency Lightning Protection of  Triangle  

platform  Radio Communication  by punched Grounding 30 meter  

for prevention of Medical Equipment in a Hospital.  
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