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 เทคโนโลยีของกลองถ�ายภาพความรอนอินฟาเรด (Infrared Thermography) เป+นเทคโนโลยี
ท่ีในป.จจุบันไดนํามาใชกันอย�างแพร�หลายในงานตรวจสอบทางดานวิศวกรรม ดานวิทยาศาสตร;และใน
ภาคอุตสาหกรรมต�าง ๆ เนื่องจากสามารถนํามาประยุกต;ใชกับงานต�าง ๆ ไดมากมาย เช�น ใชในการวาง
แผนการซ�อมบํารุงของอุปกรณ;ในระบบไฟฟBา เครื่องกล งานอนุรักษ;พลังงาน งานตรวจสอบอาคาร หรือ
งานตรวจสอบวิเคราะห;ท่ีตองเก่ียวของกับความรอน ภาพถ�ายความรอนท่ีไดจะช�วยทําใหผูตรวจสอบ
สามารถวิเคราะห;หาสาเหตุของความผิดปกติไดแม�นยําตรงจุด ทําใหสามารถชี้บ�งถึงจุดท่ีเป+นป.ญหาได
อย�างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขความผิดปกติไดทันท�วงที ซ่ึงดีกว�าการใชการสังเกตดวย
สายตา เนื่องจากสายตาของมนุษย;ไม�สามารถมองเห็นคลื่นความรอนหรืออุณหภูมิท่ีผิดปกตินั้นได 
บางครั้งจึงอาจทําใหการคนหาหรือวิเคราะห;ผลไม�ตรงกับความเป+นจริงหรือเกิดความผิดพลาดได 
 การตรวจสอบอุปกรณ;ในระบบไฟฟBาของโรงพยาบาลโดยใชกลองถ�ายภาพความรอนในครั้งนี้ 
จะตรวจสอบต้ังแต� อุปกรณ;ในระบบไฟฟBาแรงสูง โดยเริ่มจากสายแนวสายส�งไฟฟBาแรงสูง อุปกรณ;ตัด
ตอนดานแรงสูง กับดักฟBาผ�า(Lightning Arrester) จุดต�อสายต�าง ๆ หมอแปลงกระแส (Current 
Transformer (CT)) และหมอแปลงแรงดัน (Potential Transformer (PT)) หมอแปลงไฟฟBา และ
อุปกรณ;ประกอบต�าง ๆ จุดต�อสายตามแนวสายส�งแรงตํ่าภายนอกอาคาร อุปกรณ;ปBองกันในระบบแรง
ตํ่า และเครื่องใชไฟฟBาในภายในอาคารท่ีมีขนาดใหญ�หรืออุปกรณ;ท่ีมีความตองการใชพลังงานไฟฟBา
ค�อนขางสูง ท้ังนี้ผลท่ีไดจากการตรวจสอบจะถูกมาวิเคราะห; เพ่ือนําเสนอใหผูเก่ียวของไดรับทราบเพ่ือ
จัดทําแผนการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสมต�อไป 
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