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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 เทคโนโลยีของกล�องถ�ายภาพความร�อนอินฟาเรด (Infrared Thermography) เป,นเทคโนโลยี
ท่ีมีบทบาทสําคัญได�ถูกนํามาใช�ในการทดสอบแบบไม�ทําลาย ซ่ึงเป,นวิธีท่ีนิยมใช�กันอย�างแพร�หลายใน
งานด�านวิศวกรรม ด�านวิทยาศาสตร>และในภาคอุตสาหกรรมต�าง ๆ โดยนํามาประยุกตืใช�ในงานต�าง ๆ 
เช�น ใช�ในงานซ�อมบํารุงของระบบ การนํามาใช�ในการตรวจสอบระบบไฟฟDา งานอนุรักษ>พลังงาน งาน
ตรวจสอบอาคาร และงานตรวจสอบวิเคราะห>ท่ีเก่ียวข�องกับความร�อน 
 การนํากล�องถ�ายภาพความร�อนมาประยุกต>ใช�ในการค�นหาความเสี่ยงของระบบงานทางด�าน
วิศวกรรมท่ีมีติดต้ังใช�งานเพ่ือสนับสนุนในการดําเนินงานของโรงพยาบาลท้ัง 7 ระบบ ได�แก� ระบบไฟฟDา 
ระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย ระบบกHาซทางการแพทย> ระบบปรับและระบายอากาศ ระบบไอน้ํา 
ระบบสุขาภิบาลและระบบเคลื่อนย�ายและขนส�ง(ลิฟต>) นั้นจะช�วยทําให�สามารถวิเคราะห>หาสาเหตุและ
แนวทางแก�ไขของความผิดปกติของอุปกรณ>ต�าง ๆ ท่ีแสดงผลออกมาเป,นภาพถ�ายความร�อนท่ีผิดปกติ
ของอุปกรณ>นั้นเม่ือเทียบกับอุณหภูมิของสภาพแวดล�อมหรืออุปกรณ>ข�างเคียง ทําให�สามารถชี้บ�งถึงจุดท่ี
เป,นปKญหาได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากกว�าการใช�การสังเกตด�วยสายตา เนื่องจาก สายตา
ของมนุษย>ไม�สามารถมองเห็นคลื่นความร�อนหรืออุณหภูมิท่ีผิดปกตินั้นได� บางครั้งจึงอาจทําให�การค�นหา
หรือวิเคราะห>ผลไม�ตรงกับความเป,นจริงหรือเกิดความผิดพลาดได�   
 ดังนั้นเพ่ือให�การตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในระบบไฟฟDาซ่ึงเป,น
ระบบงานทางด�านวิศวกรรมท่ีสําคัญในโรงพยาบาล ให�มีความถูกต�อง และสามารถค�นหาและชี้จุดของ
ความเสี่ยง จุดบกพร�องของอุปกรณ>ในระบบไฟฟDาได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการ
ตรวจวัดมาวิเคราะห>เพ่ือหาแนวทางแก�ไขได�อย�างตรงจุดและถูกต�องตามมาตรฐานด�านวิศวกรรม นําผล
การตรวจวัดไปจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปDองกันเพ่ือรักษาสภาพของอุปกรณ>ให�พร�อมใช�งานและ
ทํางานได�เต็มประสิทธิภาพ การนํากล�องถ�ายภาพความร�อนอินฟาเรด (Infrared Thermography) มา
ประยุกต>ใช�ในการค�นหาความเสี่ยงงานตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล จึงเป,นเครื่องมือท่ี
สามารถนํามาใช�เพ่ือเพ่ิมมีประสิทธิภาพในการทํางานด�านการตรวจสอบได�เป,นอย�างดี  
 
1.2 วัตถุประสงค!ของผลงาน/การวิจัย 
 1. เพ่ือนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาเป,นเครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบงาน
วิศวกรรมในโรงพยาบาล  
 2. เพ่ือค�นหาจุดเสี่ยงของอุปกรณ>ในงานระบบไฟฟDาของโรงพยาบาล 
 3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบโดยกล�องถ�ายภาพความร�อนนําเสนอให�ผู�บริหารของโรงพยาบาลได�
ตระหนักถึงความสําคัญในการวางแผนบํารุงรักษาอุปกรณ>ในระบบไฟฟDา 
 4. เพ่ือเป,นแนวทางในการนํากล�องถ�ายภาพความร�อนไปใช�งานได�อย�างถูกต�อง 
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1.3 การนําไปใช,ประโยชน!  
 1. ผู�รับผิดชอบของโรงพยาบาลมีแนวทางในการดําเนินการแก�ไข ปรับปรุงท่ีถูกต�องเป,นไปตาม

มาตรฐาน และกฎหมายท่ีกําหนด  
2. สามารถใช�เป,นคู�มืออ�างอิงในการดําเนินงาน ตรวจสอบระบบงานไฟฟDาด�วยกล�องถ�ายภาพ

ความร�อนของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฎิบัติงานด�านวิศวกรรมความปลอดภัยท้ังส�วนกลางและภูมิภาค 
3. สามารถนําผลการตรวจท่ีได�ไปจัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงปDองกันของอุปกรณ>ในระบบไฟฟDา

ของโรงพยาบาลในทุกระดับให�เป,นไปตามมาตรฐาน เพ่ือรักษาสภาพ และทําให�อุปกรณ>มี ความพร�อมใช�
งานอยู�ตลอดเวลา 
  
1.4 ส/วนของงานท่ีผู,เสนอเป�นผู,ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร,อมท้ังสัดส/วนของผลงาน)   
 ผู�ขอประเมินเป,นผู�ดําเนินการเดินสํารวจเพ่ือตรวจสอบสภาพความพร�อมใช� ตรวจหาจุดร�อน
ของอุปกรณ>ในระบบไฟฟDาท่ีสําคัญ นําภาพถ�ายท่ีได�มาวิเคราะห>จัดลําดับความสําคัญ จัดทํา
เอกสารรายงานสรุปผลการตรวจพร�อมแนวทางแก�ไข ตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ด�วยตนเอง 
100 % โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. การตรวจหาจุดร�อนของอุปกรณ>ด�านแรงสูงก�อนเข�าหม�อแปลงไฟฟDา 
 2. การตรวจหาจุดร�อนท่ี LT Switch ,จุดต�อสายบุชชิ่งแรงตํ่าของหม�อแปลงไฟฟDา,จุดต�อสาย
ตามแนวสายไฟฟDาแรงตํ่า 
 3. การตรวจหาจุดร�อนท่ีแผงเมนสวิตช> สวิตช>ตัดตอน สายไฟฟDาในอาคาร 
 4. การตรวจหาจุดร�อนของเซอร>กิตเบรกเกอร>ท่ีตู�คอนซูมเมอร>ยูนิต แผงย�อยในอาคาร  
 5. การตรวจหาจุดร�อนท่ีอุปกรณ>เครื่องใช�ไฟฟDาท่ีสําคัญและมีความเสี่ยงสูง เช�น หม�อต�มแผ�น
 ประคบร�อน  
  
1.5 ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   
 ไตรมาศท่ี 1 – 4 ของป_งบประมาณ 2556 ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557 
 
1.6 กรอบแนวคิด 
 เทคโนโลยีของกล�องถ�ายภาพความร�อนอินฟาเรด (Infrared Thermography) เป,นเทคโนโลยี
ท่ีได�นํามาใช�เป,นส�วนหนึ่งของงานด�านบํารุงรักษา การวางแผนซ�อมบํารุงของอุปกรณ>ในระบบ การ
นํามาใช�ในการตรวจสอบระบบไฟฟDา งานอนุรักษ>พลังงาน งานตรวจสอบอาคาร และงานตรวจสอบ
วิเคราะห>ท่ีเก่ียวข�องกับความร�อน ซ่ึงในระบบงานวิศวกรรมท้ัง 7 ระบบในโรงพยาบาลนั้นอุปกรณ>ใน
การทํางานส�วนใหญ�นั้นมักจะเก่ียวข�องกับอุณหภูมิความร�อนท้ังสิ้น  
 ภาพถ�ายความร�อนจากกล�องถ�ายภาพความร�อนจะแสดงถึงความผิดปกติของอุณหภูมิของ
อุปกรณ>ต�าง ๆ  จะเป,นตัวชี้วัดท่ีสําคัญว�าอุปกรณ>นั้น ๆ เกิดความเสียหายหรือทํางานผิดปกติไปจาก
มาตรฐานหรือไม� หรือสภาพแวดล�อมในการทํางานของบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวข�องกับอุปกรณ>กําเนิด
ความร�อนต�างๆ มีความปลอดภัยหรือเสี่ยงต�อการไปสัมผัสกับจุดร�อนซ่ึงไม�สามารถมองเห็นด�วยสายตา
ได� ดังนั้น การนํากล�องถ�ายภาพความร�อนมาประยุกต>ใช�ในงานตรวจสอบความปลอดภัยจึงน�าจะมีส�วน
สําคัญในการช�วยประหยัดให�เวลาในการค�นหา วิเคราะห>ความเสี่ยงต�างๆ และทําให�การวิเคราะห>ถึง
สาเหตุความผิดปกติของอุปกรณ>ต�าง ๆ มีความแม�นยํา และถูกต�องมากยิ่งข้ึน 


